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                      27.05.2019                              GA19.070-1Korrektur                 Blatt 3 / 27 1     Hintergrund und Aufgabenstellung Der o.g. Standort soll modernisiert werden. Die Maßnahme beinhaltet neue Anbauten und Sanierungen im Bestand des Haupt- und Nebenhauses sowie Abbruch des mittleren Gebäudeteils. Vor Beginn der Arbeiten sollte für das Gebäude ein orientierendes Gebäudegefahrstoffkataster für die vom Auftraggeber vergebenen Bereiche erstellt werden, um die Planungssicherheit für die geplanten Arbeiten zu erhöhen. Die AB – Dr. A. Berg GmbH wurde durch Herrn Sunder von der Hansestadt Lüneburg beauftragt, für das o.g. Gebäude ein Gefahrstoffkataster gemäß der Leistungsanfrage zu erstellen. Systematik: Für die Erstellung von Asbestkatastern hat das Bauordnungsamt Hamburg (ABH-B03) mit Schreiben vom 05.06.2006 Mindestanforderungen für die Untersuchung baulicher Anlagen auf Asbest aufgestellt und im Merkblatt zu den Anforderungen an ein Schad-/ Gefahrstoffkataster (Mindestanforderungen), Stand 09/2008 ergänzt. Die Ermittlung der in den Gebäuden vorhandenen Gefahrstoffe wurde in Anlehnung an die genannte Systematik durchgeführt. Die Aufnahme beinhaltet:    Untersuchung der baulichen Substanz    Untersuchung der Anlagen und Maschinen (keine Detailuntersuchungen) Alle zugänglichen Räume der zu untersuchenden Bereiche wurden begangen. Die Einbauten wurden in Stichproben überprüft und beprobt, Fußböden, Wände und Decken geöffnet. Von dabei zu Tage getretenen verdächtigen Materialien wurden Proben entnommen und z.T. untersucht. Die Ergebnisse der Materialprobenuntersuchung wurden als Liste (siehe Anhang 1) zusammengefasst. Die Dachfläche des hinteren Gebäudetraktes wurde nicht beprobt, da die Zugänglichkeit nicht gegeben war. Abb. 1: Ansicht Hauptgebäude, Eingangsbereich
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                      27.05.2019                               GA19.070-1Korrektur                     Blatt 4 / 27 2     Begehungen Die Gebäudeteile wurden an folgendem Termin begangen: Termin                       Begehung durch 10.04.2019                   Dennis Szillat Sachkundiger gemäß TRGS 519 Arbeitsschutzkoordinator gemäß DGUV Regel 101-004 Martin Mallok Sachkundiger gemäß TRGS 519 Arbeitsschutzkoordinator gemäß DGUV Regel 101-004 Das Gebäude war zum Zeitpunkt der Begehung nur zum Teil in Nutzung. Ein Großteil der Räume konnte begangen werden. 3     Prüfpunkte Untersucht wurden:   Rohbausubstanz (Fußböden, Wände, Decken, Fassade, Dach)   Innenausbau (Fußbodenaufbau, Wand- und Deckenbekleidungen, Vorsatzschalen, Kleber, Fugenmassen, Trennwände, Einbauten)   Fenster (Rahmen, Kitte, Fensterbänke)   Anlagentechnik     der     technischen       Gebäudeausrüstung      ohne    Detailaufnahme (Heizungsanlage, Rohrisolierungen, Rohrleitungen) 4     Untersuchungsergebnisse Im Folgenden werden nur alle Fundstellen berichtet, bei denen ein Gefahrstoff tatsächlich nachgewiesen wurde und/oder generell aufgenommen wurde. Alle genommenen Proben und die dazugehörigen Ergebnisse finden sich im Anhang 1 dieses Berichtes. 4.1 Asbestprodukte Die Einstufung asbesthaltiger Materialien in schwach bzw. Asbestzementprodukte erfolgt nach den Definitionen der TRGS 519 (Pkt. 2.11 und 2.12). Schwach gebundene Asbestprodukte sind Produkte, die in der Regeleine Rohdichte unter 1.000 kg/m³ aufweisen. Asbestzementprodukte sind vorgefertigte zementgebundene Erzeugnisse mit einem Asbestgehalt in der Regel von unter 15 Gewichtsprozent und einer Rohdichte von mehr als 1.400 kg/m³. Asbestprodukte die auf Grund der Definitionen nach Nummer 2.11 oder 2.12 nicht eindeutig einer der beiden Kategorien zuzuordnen sind, werden in die Kategorie „sonstige Asbestprodukte“ nach TRGS 519 Pkt. 2.13 eingestuft. Um „sonstige Asbestprodukte“ einer der beiden Kategorien zuordnen zu können, ist entsprechend der TRGS 519 das Faserfreisetzungspotenzial vergleichend zu bewerten.
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                      27.05.2019                                     GA19.070-1Korrektur          Blatt 5 / 27 So gelten z.B. Vinylasbestplatten (sog. Flexplatten) und IT-Dichtungen (Gummi-Asbest- Dichtungen) als festgebundene Produkte. Die Detailergebnisse inkl. Methodenbeschreibung sind im Prüfbericht PBA19.070-1, -2 und -4 der AB Analytik GmbH (siehe Anlage). 4.1.1 Schwachgebundene Asbestprodukte Für die Demontage von schwachgebundenen Asbestprodukten sind u. a. die „Speziellen Regelungen für Abbruch- und Sanierungsarbeiten an schwachgebundenen Asbestprodukten“ der TRGS 519 Abs. 14 zu beachten. Darüber hinaus sind die Vorgaben der Richtlinie für die Bewertung und Sanierung schwach gebundener Asbestprodukte in Gebäuden (Asbest-Richtlinie) zu berücksichtigen. 4.1.1.1 Asbesthaltige Metall- und Brandschutztüren Verwendung: Die in dem Gebäude vorgefundenen Metall- und Brandschutztüren sind weitestgehend Altbestände, aus Baujahren von vor 1991 (siehe Prüfplakette an diversen Brandschutztüren). Erfahrungsgemäß enthalten Metall- und Brandschutztüren aus den Baujahren bis 1991 asbesthaltige Bauteile. Auf eine Beprobung und Analyse der Brandschutztüren wurde aus Wirtschaftlichkeitsgründen verzichtet. Abb. 2: Ansicht Brandschutztür z.B. im Treppenhaus Bewertung: Asbesthaltige Produkte sind in der Regel bei den Brandschutztüren in den Bereichen des Schlosskastens und der Scharnieren eingebaut. Gemäß der Asbestrichtlinie werden Brandschutztüren in die Sanierungsdringlichkeitsstufe III eingeordnet. Bei Verwendungen mit dieser Bewertung besteht bei sachgemäßer Nutzung keine unmittelbare Sanierungsdringlichkeit. Auf eine Neubewertung kann verzichtet werden, wenn es zu keiner Änderung in der Nutzung oder Beschädigungen an den Türen kommt. Bei Demontage der Brandschutztüren sollten die Türblätter als Ganzes ausgebaut und als asbesthaltig entsorgt werden, ohne dabei die asbesthaltigen Produkte zu bearbeiten.
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                      27.05.2019                                   GA19.070-1Korrektur               Blatt 6 / 27 4.1.1.2 Asbesthaltige Flachdichtungen in Rippenheizkörper Verwendung: In dem Gebäude sind Rippenheizkörper verbaut, bei denen es sich augenscheinlich um Altbestände aus einer Zeit von vor 1991 handelt. Bis 1991 wurden nahezu alle Rippenheizkörper mit asbesthaltigen Flachdichtungen versehen. Auf eine Beprobung und Analyse der Flachdichtungen wurde gemäß Angebot 2019ANG026 verzichtet. Abb. 3: Rippenheizkörper z.B. ehem. Hausmeisterwhg. Bewertung: Es ist anzunehmen, dass              sämtliche    Rippenheizköper im Gebäude    über   asbesthaltige Flachdichtungen verfügen. Gemäß der Asbestrichtlinie werden Flachdichtungen von Rippenheizkörpern pauschal in die Sanierungsdringlichkeitsstufe III eingeordnet. Bei Verwendungen mit dieser Bewertung besteht bei sachgemäßer Nutzung keine unmittelbare Sanierungsdringlichkeit. Auf eine Neubewertung kann verzichtet werden, wenn es zu keiner Änderung in der Nutzung oder Beschädigungen an den Dichtungen kommt. Empfehlung: Es empfiehlt sich, die Rippenheizkörper als Ganzes zu demontieren und sach- und fachgerecht zu entsorgen. 4.1.2 Asbestzementprodukte Asbestzementprodukte sind vorgefertigte zementgebundene Erzeugnisse mit einem Asbestgehalt in der Regel von unter 15 Gewichtsprozent und einer Rohdichte von mehr als 1.400 kg/m³. Sie gelten gemäß TRGS 519, Abschnitt 2.12 als festgebundene Asbestprodukte. Von festgebundenen Asbestprodukten geht bei normaler Nutzung keine Gesundheitsgefährdung aus, erst bei Arbeiten an diesen Produkten wird ein erweiterter Arbeitsschutz notwendig. Für die Demontage von Asbestzementprodukten sind u. a. die „Spezielle Regelungen für Abbruch- Arbeiten an Asbestzementprodukten“ der TRGS 519 Abs. 16 zu beachten.

                      
                        
                          
                        
                        [image: 6]
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      27.05.2019                                      GA19.070-1Korrektur                             Blatt 7 / 27 4.1.2.1 Asbesthaltige Formteile Verwendung: Im Dachgeschoss wurden z. T. verschiedene Lüftungskanäle vorgefunden.. Die Kanäle bestehen augenscheinlich aus Asbestzement, sie wurden exemplarisch mit der Probennummer A19.070-3 beprobt und auf Asbest untersucht. Abb.5: Ansicht AZ-Rohr, Probe A19.070-3                          Abb.6: Ansicht AZ-Kanal Ergebnisse: Proben-Nr.     Geschoss        Ort der Entnahme    Funktion                Materialbeschreibung    Ergebnis SB Dachgeschoss A19.070- 003                 Dachboden           Lüftungskanal           Faserzement             Chrysotilasbest Gebäude vorne Bewertung: Bei Demontagearbeiten sind, die schadstoffspezifischen technischen, organisatorischen und persönlichen Schutzmaßnahmen der TRGS 519, Abschnitt 16.3 zu berücksichtigen. 4.1.2.2 Asbesthaltige Fassadenplatten Dachgaube Verwendung: Im Hauptgebäude sind im Bereich der Dachgauben Schindeln als Verkleidung verbaut. Aufgrund der Zugänglichkeit konnten diese nicht beprobt werden. Es ist aber davon auszugehen, dass die aus Asbestzement bestehen. Abb.7: Ansicht AZ-Platte an Dachgaube Bewertung: Bei Demontagearbeiten sind, die schadstoffspezifischen technischen, organisatorischen und persönlichen Schutzmaßnahmen der TRGS 519, Abschnitt 16.2 zu berücksichtigen.
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                      27.05.2019                                              GA19.070-1Korrektur                                   Blatt 8 / 27 4.1.3 Sonstige Asbestprodukte Asbestprodukte, die auf Grund der Definitionen nach Nummer 2.11 oder 2.12 der TRGS 519 nicht eindeutig den schwachgebundenen Asbestprodukten oder den Asbestzementprodukten zuzuordnen sind, werden in die Kategorie „sonstige Asbestprodukte“ nach TRGS 519 Pkt. 2.13 eingestuft. Um „sonstige Asbestprodukte“ einer der beiden Kategorien (schwachgebunden bzw. festgebunden) zuordnen zu können, ist entsprechend der TRGS 519 das Faserfreisetzungspotenzial vergleichend zu bewerten. Bei der Demontage der hier aufgeführten Bauteile müssen die schadstoffspezifischen technischen, organisatorischen und persönlichen Schutzmaßnahmen der TRGS 519 berücksichtigt werden. 4.1.3.1 Sonstige Asbestprodukte schwachgebunden 4.1.3.1.1 Wand- und Deckenbekleidung Verwendung: Die untersuchten Wand- und Deckenbekleidungen sind regelmäßig mit mehreren Farbanstrichen, Spachteln und Putzen bekleidet. Die Wand- und wurden exemplarisch beprobt, in aliquoten Teilen zu Mischproben vereint und auf Asbest analysiert. Ergebnisse: Proben-Nr.     Geschoss            Ort der Entnahme      Funktion                   Materialbeschreibung    Ergebnis MAT A19.070- 006 2.OG, Gebäude vorne HSM, Stubbe           Heizkörpernische           Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen A19.070- 007 2.OG, Gebäude vorne HSM, Kind             Außenwandbekleidung        Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen A19.070- 008 2.OG, Gebäude vorne HSM, Schlafzimmer     Deckenbekleidung           Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen A19.070- 009 2.OG, Gebäude vorne HSM, Küche            Deckenbekleidung           Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen A19.070- 010 2.OG, Gebäude vorne HSM, Bad              Innenwandbekleidung        Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen A19.070- 011 2.OG, Gebäude vorne HSM, Flur             Innenwandbekleidung        Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen A19.070- 013 2.OG, Gebäude vorne Treppenhaus hinten    Innenwandbekleidung        Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen A19.070- 014 2.OG, Gebäude vorne Theaterfundus         Innenwandbekleidung        Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen A19.070- 016 2.OG, Gebäude vorne Musikraum             Außenwandbekleidung        Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen A19.070- 017 2.OG, Gebäude vorne Lager Kunstwerkstatt  Innenwandbekleidung        Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen Lager Kunstwerkstatt A19.070- 018 2.OG, Gebäude vorne                       Außenwandbekleidung        Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen hinten A19.070- 019 2.OG, Gebäude vorne kleiner Musikraum     Deckenbekleidung           Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen Amphibolasbest A19.070- 020 2.OG, Gebäude vorne Treppenhaus vorne     Fensterleibungsverkleidung Farbe / Spachtel / Putz (Anthophyllit)
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                      27.05.2019                                           GA19.070-1Korrektur                                   Blatt 9 / 27 Proben-Nr.     Geschoss            Ort der Entnahme   Funktion                   Materialbeschreibung    Ergebnis MAT Amphibolasbest A19.070- 021 2.OG, Gebäude vorne Treppenhaus vorne  Innenwandbekleidung        Farbe / Spachtel / Putz (Anthophyllit) Amphibolasbest A19.070- 022 1.OG, Gebäude vorne Treppenhaus vorne  Außenwandbekleidung        Farbe / Spachtel / Putz (Anthophyllit) A19.070- 023 EG, Gebäude vorne   Treppenhaus vorne  Treppenunterseite          Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen A19.070- 024 1.OG, Gebäude vorne Raum 214a          Heizkörpernische           Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen A19.070- 025 1.OG, Gebäude vorne Raum 214a          Fensterleibungsverkleidung Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen A19.070- 026 1.OG, Gebäude vorne Raum 214a          Innenwandbekleidung        Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen A19.070- 027 1.OG, Gebäude vorne Raum 214a          Außenwandbekleidung        Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen A19.070- 028 1.OG, Gebäude vorne Raum 214a          Deckenbekleidung           Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen A19.070- 030 1.OG, Gebäude vorne Flur rechts        Innenwandbekleidung        Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen A19.070- 031 1.OG, Gebäude vorne Schlafraum         Heizkörpernische           Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen A19.070- 032 1.OG, Gebäude vorne Schlafraum         Fensterleibungsverkleidung Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen A19.070- 033 1.OG, Gebäude vorne Schlafraum         Außenwandbekleidung        Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen A19.070- 034 1.OG, Gebäude vorne Schlafraum         Deckenbekleidung           Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen A19.070- 036 1.OG, Gebäude vorne Raum 217           Fensterleibungsverkleidung Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen A19.070- 037 1.OG, Gebäude vorne Raum 215           Heizkörpernische           Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen A19.070- 038 1.OG, Gebäude vorne Raum 217           Innenwandbekleidung        Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen A19.070- 039 1.OG, Gebäude vorne Raum 217           Außenwandbekleidung        Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen A19.070- 040 1.OG, Gebäude vorne Raum 215           Deckenbekleidung           Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen A19.070- 041 EG, Gebäude vorne   Raum 105           Fensterleibungsverkleidung Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen A19.070- 042 EG, Gebäude vorne   Raum 105           Deckenbekleidung           Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen A19.070- 044 EG, Gebäude vorne   Raum 105           Innenwandbekleidung        Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen A19.070- 045 EG, Gebäude vorne   Flur rechts        Innenwandbekleidung        Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen A19.070- 047 EG, Gebäude vorne   Raum 101           Heizkörpernische           Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen A19.070- 048 EG, Gebäude vorne   Raum 103a          Außenwandbekleidung        Farbe / Spachtel / Putz kein Asbest nachgewiesen
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                      27.05.2019                                          GA19.070-1Korrektur                                 Blatt 10 / 27 Proben-Nr.     Geschoss          Ort der Entnahme    Funktion                   Materialbeschreibung     Ergebnis MAT A19.070- 049 EG, Gebäude vorne Raum 103a           Fensterleibungsverkleidung Farbe / Spachtel / Putz  kein Asbest nachgewiesen A19.070- 051 EG, Gebäude vorne Raum 103a           Deckenbekleidung           Farbe / Spachtel / Putz  kein Asbest nachgewiesen A19.070- 052 EG, Gebäude vorne Raum 106            Heizkörpernische           Farbe / Spachtel / Putz  kein Asbest nachgewiesen A19.070- 053 EG, Gebäude vorne Raum 106            Fensterleibungsverkleidung Farbe / Spachtel / Putz  kein Asbest nachgewiesen A19.070- 054 EG, Gebäude vorne Raum 106            Innenwandbekleidung        Farbe / Spachtel / Putz  kein Asbest nachgewiesen A19.070- 055 EG, Gebäude vorne Raum 106            Außenwandbekleidung        Farbe / Spachtel / Putz  kein Asbest nachgewiesen A19.070- 056 EG, Gebäude vorne Raum 106            Deckenbekleidung           Farbe / Spachtel / Putz  kein Asbest nachgewiesen A19.070- 061 Mitteltrakt       Behinderten WC      Innenwandbekleidung        Farbe / Spachtel / Putz  kein Asbest nachgewiesen A19.070- 062 Mitteltrakt       Lehrer WC           Innenwandbekleidung        Farbe / Spachtel / Putz  kein Asbest nachgewiesen A19.070- 064 Mitteltrakt       Pausenhalle         Deckenbekleidung           Farbe / Spachtel / Putz  kein Asbest nachgewiesen Dachgeschoss, A19.070- 065                   Dachgeschoss, Flur  Fensterleibungsverkleidung Farbe / Spachtel / Putz  kein Asbest nachgewiesen Gebäude hinten Dachgeschoss, A19.070- 066                   Dachgeschoss, Flur  Außenwandbekleidung        Farbe / Spachtel / Putz  kein Asbest nachgewiesen Gebäude hinten Dachgeschoss, A19.070- 067                   Dachgeschoss, Flur  Heizkörpernische           Farbe / Spachtel / Putz  kein Asbest nachgewiesen Gebäude hinten Dachgeschoss, A19.070- 068                   Dachgeschoss, Flur  Deckenbekleidung           Farbe / Spachtel / Putz  kein Asbest nachgewiesen Gebäude hinten Dachgeschoss, A19.070- 069                   Dachgeschoss, Flur  Innenwandbekleidung        Farbe / Spachtel / Putz  kein Asbest nachgewiesen Gebäude hinten Dachgeschoss, A19.070- 070                   Raum 334            Fensterleibungsverkleidung Farbe / Spachtel / Putz  kein Asbest nachgewiesen Gebäude hinten Dachgeschoss, A19.070- 071                   Raum 334            Heizkörpernische           Farbe / Spachtel / Putz  kein Asbest nachgewiesen Gebäude hinten Dachgeschoss, A19.070- 072                   Raum 334            Innenwandbekleidung        Farbe / Spachtel / Putz  kein Asbest nachgewiesen Gebäude hinten Dachgeschoss, A19.070- 074                   Raum 335            Außenwandbekleidung        Farbe / Spachtel / Putz  kein Asbest nachgewiesen Gebäude hinten Dachgeschoss, A19.070- 075                   Raum 335            Deckenbekleidung           Farbe / Spachtel / Putz  kein Asbest nachgewiesen Gebäude hinten Dachgeschoss, A19.070- 076                   Raum 336            Heizkörpernische           Farbe / Spachtel / Putz  kein Asbest nachgewiesen Gebäude hinten Dachgeschoss, A19.070- 077                   Raum 336            Innenwandbekleidung        Farbe / Spachtel / Putz  kein Asbest nachgewiesen Gebäude hinten Dachgeschoss, A19.070- 078                   Raum 337            Außenwandbekleidung        Farbe / Spachtel / Putz  kein Asbest nachgewiesen Gebäude hinten Dachgeschoss, A19.070- 079                   Raum 337            Fensterleibungsverkleidung Farbe / Spachtel / Putz  kein Asbest nachgewiesen Gebäude hinten Dachgeschoss, A19.070- 080                   Raum 337            Deckenbekleidung           Farbe / Spachtel / Putz  kein Asbest nachgewiesen Gebäude hinten
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